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PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO 

TOMADA  PARA AR CONDICIONADO 

PERFILADO U 38X38MM C/ TAMPA FIXADA EM PAREDE.

ELETRODUTO GALVANIZADO 1"

QUADRO DE MEDIÇÃO (QM) CATEGORIA C5 127/220

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) 120X80X30CM

ELETROCALHA TIPO U 100X50MM COM TAMPA

TUBULAÇÃO PASSANDO DENTRE A ESTRUTURA METALICA DA QUADRA
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MEDIDOR CATEGORIA C5 127/220V

FIOS FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA 
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SISTEMA DE AR-CONDICIONADO  ESCOLA - PAVIMENTO TERREO
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